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La presente investigación se la llevó a cabo en la Hostería El Surillal de la ciudad 
de Salcedo, en el sistema de generación y transporte de vapor, con la finalidad de 
diagnosticar las pérdidas de energía térmica. Para lo cual se partió por conocer la 
eficiencia de la caldera y las pérdidas por convección y radiación en la tubería, 
siguiendo la metodología de mediciones y cálculo descritas en el código ASME 
PTC 4 – 2008 y correlaciones empíricas para flujo externo de convección libre, 
respectivamente. Se identificaron las principales fuentes de pérdidas energéticas y 
en base a éste análisis se elaboró un plan de mejoras en la gestión de energía 
siguiendo los lineamientos de la norma NTE INEN-ISO 50001:2012, con la que 
se espera alcanzar un ahorro de combustible de 1278 gal/año. Además, la 
propuesta fue evaluada económicamente con los indicadores PRI, VAN y TIR 
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This investigation was held in the “El Surillal Hostería” located in the city of 
Salcedo. The main objective was to diagnose thermal energy losses in the steam 
generation and transport system. The first step was to calculate the boiler 
efficiency and pipeline losses due to convection and radiation, according to the 
ASME PTC 4 - 2008 code and empiric correlations for free external convection 
flow, respectively. The main energy loss sources were identified and an 
improvement plan in the energy management was designed as stated in the NTE 
INEN-ISO 50001:2012, expecting a fuel economy of 1278 gal/year. Also carrying 
out a financial analysis of the proposal with PRI, VAN and TIR indicators, 
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Es preciso tener presente que la eficiencia energética en su concepción más 
amplia pretende mantener el servicio que presta, reduciendo al mismo tiempo el 
consumo de energía. Es decir, se trata de disminuir las pérdidas que se producen 
en todo proceso, para ello es necesario mitigar barreras a nivel técnico, financiero 
y cultural. Con los planes de mejoras en la gestión energética se busca hacer frente 
a dichas barreras para así generar ahorros adicionales de energía que no se 
producirían sino se hiciera nada al respecto. (Poveda, 2007) (Dufresne, 2013) 
Cabe mencionar las principales barreras que se interponen a una economía 
eficiente en función de la energía. En lo cultural resalta la poca confianza en los 
ahorros que se pueden llegar a obtener con programas de eficiencia energética y 
además de que éstos permitan posponer inversiones en la reposición de tecnología 
y equipos para continuar con los procesos productivos. 
Largos periodos de retorno de inversión, además de una percepción de alto riesgo 
por parte de entidades bancarias. Hacen que financieramente sean limitantes en 
proyectos de mejora. En cuanto a la parte técnica, la incertidumbre y riesgos en 
torno a los ahorros de energía, la efectividad del sistema en cuanto a obtener el 
resultado esperado y la probabilidad de fallas. Generan dudas sobre implementar o 
no, cambios en la gestión de energías. (Dufresne, 2013) 
En realidad, el enorme potencial de producir ahorros y mejoras de eficiencia en 
todas las etapas de producción y uso de la energía es ampliamente reconocido, 
pero alcanzar este potencial sigue siendo un desafío que demanda la formulación 
de políticas que, sobre bases informadas, prioricen y focalicen los presupuestos 
siempre limitados hacia la formulación de programas con mayor potencial de 




La presente investigación se desarrolló en la Hostería El Surillal ubicada en el 
cantón Salcedo que tuvo como objetivo principal diagnosticar las pérdidas de 
energía térmica en el sistema de generación y transporte de vapor. Para lo cual se 
siguió la metodología marcada en el código ASME PTC 4 – 2008 y correlaciones 
empíricas para flujo externo de convección libre. 
SITUACIÓN PROBLÉMICA 
En la hostería El Surillal se utiliza la quema de diesel como fuente primaria de 
energía para la generación de vapor, éste último es transportado a 
intercambiadores de calor para lograr las condiciones de temperatura en cada una 
de las áreas de esparcimiento del complejo turístico. Los procesos mencionados 
carecen de un plan de mejoras en la gestión de energías, lo cual se ve reflejado en 
las pérdidas de calor ocasionadas por tuberías de transporte sin aislamiento 
térmico, y por el desconocimiento de la eficiencia en el generador de vapor. 
Razones por las cuales se encontró la necesidad de realizar un diagnóstico en las 
pérdidas de energía térmica y buscar soluciones para disminuirlas, que incurrirá 
en la reducción en el consumo de combustible y por ende en la cantidad de gases 
emitidos al medio ambiente. 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En la hostería El Surillal preocupados por mantener sus instalaciones y los 
equipos que se usan para su funcionamiento, busca el desarrollo de un plan de 
mejoras en la gestión energética que permita optimizar recursos y reducir las 
emisiones de gases al ambiente. Se pretende romper barreras que han impedido 
implementar programas de eficiencia energética y dar inicio a nuevas 
oportunidades que otorguen valor agregado. 
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OBJETO Y PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
El objeto de estudio del presente proyecto de investigación es el sistema de 
generación y transporte de vapor que dispone la hostería para las áreas de 
esparcimiento. 
¿Cómo inciden las pérdidas de energía térmica en la eficiencia energética en el 
sistema de generación y transporte de vapor de la hostería El Surillal de la ciudad 
de Salcedo, durante el año 2017? 
CAMPO DE ACCIÓN Y OBJETIVO GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 
El campo de acción del presente proyecto se enmarca en la línea de la eficiencia 
de energía térmica en la generación de vapor en la hostería El Surillal. 
Objetivo general de la investigación: 
Diagnosticar las pérdidas de energía térmica en el sistema de generación y 
transporte de vapor de la hostería El Surillal, de la ciudad de Salcedo, durante el 
año 2017. 
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
Las pérdidas de energía térmica son la principal causa de una baja eficiencia 
energética, en el sistema de generación y transporte de vapor de la hostería El 
Surillal, en el año 2017. 
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SISTEMA DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Realizar mediciones por medio de equipos e instrumentos para determinar 
el consumo energético actual del generador de vapor. 
- Determinar el rendimiento del generador de vapor y las pérdidas en el 
sistema de transporte. 
- Establecer un plan de mejoras en la gestión energética del generador de 
vapor y en sistema de transporte. 
SISTEMA DE TAREAS SEÑALANDO LOS MÉTODOS, 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS QUE CONCRETAN LAS 
ACCIONES EN CADA TAREA  
TABLA 1 Sistema de tareas por objetivos específicos 
OBJETIVO TAREAS 
Dimensionar el consumo actual del 
generador de vapor por medio de 
equipos e instrumentos  
- Realizar mediciones de material 
particulado y análisis de gases de 
combustión de gases de escape 
- Realizar mediciones de flujo másico, 
temperatura y presión de vapor a la 
salida de la caldera 
- Cuantificar flujo másico, temperatura y 
presión del agua que ingresa a la 
caldera 
- Cuantificar la energía que ingresa a la 




Determinar el rendimiento del 
generador de vapor y las pérdidas en 
el sistema de transporte 
- Calcular la eficiencia del generador de 
vapor 
- Determinar las pérdidas de energía en 
las líneas de transporte de vapor 
Establecer un plan de mejoras en la 
gestión energética del generador de 
vapor y en sistema de transporte 
- Identificar oportunidades de mejora en 
la gestión de energía 
- Cuantificar los montos de inversión 
para mejorar la gestión de energía 
Autor: Héctor Villacís Salazar 
PARADIGMAS QUE ASUME LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es del tipo cuantitativo, ya que a través de caminos 
operacionales se busca pasar de los hechos a la inferencia, a la ley científica, o al 
revés. Este método es el que permite confirmar las hipótesis como una conclusión 
apoyada sobre los hechos observados y medidos. La evaluación de una hipótesis 
es cuestión de precisar su probabilidad de ocurrencia. (Ramírez, 2004) 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Exploratoria: Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 
abordado antes. Está dirigido a la formulación más precisa de un problema de 
investigación, dado que se carece de información suficiente y de conocimientos 
previos del objeto de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del 
problema sea imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos 




Cuando se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca 
del mismo. La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y 
recabar información que permita como resultado del estudio la formulación de una 
hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirven para 
familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era totalmente 
desconocido, puede crear en otros investigadores el interés por el estudio de un 
nuevo tema o problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir con la 
formulación de una hipótesis. (Hernández, 2010) 
Este tipo de investigación sirvió para ponerse en contacto con la operación y 
funcionamiento de los equipos para posterior identificación del problema de 
investigación. 
Correlacional: Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 
variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro 
o más variables. 
Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 
variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, 
cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 
sometidas a prueba. (Hernández, 2010) 
Por medio de este tipo de investigación se estableció la relación entre las variables 
dependiente e independiente, es decir entre las pérdidas de energía térmica y la 




ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN LA ACCIÓN 
DEL PROCESO CREATIVO ENUNCIADA EN EL OBJETIVO 
El alcance del presente proyecto de investigación consiste en realizar un 
diagnóstico de las pérdidas de energía térmica en el sistema de generación y 
transporte de vapor de la hostería El Surillal durante el año 2017. Para lo cual se 
calculará la eficiencia del caldero mediante el levantamiento de medidas y 
parámetros de operación de la misma. Se estimarán las pérdidas de calor en la 
línea de transporte de vapor. Con los resultados se identificarán oportunidades de 


















MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 
En el presente capítulo se exponen los fundamentos teóricos que sirven de línea 
base para establecer un plan de mejoras en el consumo de energía térmica en la 
hostería El Surillal, el contenido que se presenta es la caracterización detallada del 
objeto de estudio, antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, 
marco legal, se fundamenta y justifica la investigación así como las bases teóricas 
particulares utilizadas en esta investigación. 
1.1 Caracterización detallada del objeto 
El presente trabajo de investigación se centra en el diagnóstico de las pérdidas de 
energía térmica que se producen durante la operación de las áreas de 
esparcimiento de la hostería El Surillal. Por tal motivo el objeto de estudio es el 
sistema de generación y transporte de vapor, en la figura 1 se muestra la matriz 
causa efecto, donde se observan el origen y consecuencia de los factores que 
influyen en la obtención de una baja eficiencia energética. 
FIGURA 1. Matriz Causa Efecto 
 
Autor: Héctor Villacís Salazar 
El calor residual proveniente de los gases de escape, se lo puede aprovechar 
usándolo para calentar el aire de combustión. O a su vez, se puede utilizar para 
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precalentar el agua de alimentación de la caldera, con lo que se lograría que dicha 
agua se encuentre más cerca de la temperatura necesaria para producir vapor, 
además de bajar el riesgo de choque térmico, minimizando las fluctuaciones de 
temperatura del agua al interior de la caldera. Al no aprovechar el calor residual 
mencionado, la consecuencia es que el consumo de combustible sea mayor. 
(Leiro, 2014) 
Un aislamiento térmico ineficiente produce pérdidas significativas de calor en la 
caldera y líneas de transporte. En este caso, los ductos de vapor instalados en la 
hostería no tienen aislamiento. Además hay que tomar atención en la calidad del 
agua de alimentación utilizada y los condensados que se pueden formar en dichos 
ductos. Lo que ocasiona que se pierda el calor por convección a lo largo de las 
líneas de transporte de vapor. (Mera, 2015) 
El exceso de aire produce en los quemadores de la caldera un proceso de 
combustión demasiado rico, lo cual ocasiona emisiones de monóxido de carbono 
y que partículas de combustible no se quemen. Además hay que tener en cuenta 
que el aire absorbe inevitablemente algo del calor de combustión, reduciendo la 
eficiencia de la transferencia de calor de la caldera al agua, produciendo bajo calor 
de la combustión. Para lo cual es necesario evaluar periódicamente los gases de 
escape y determinar si amerita o no la calibración de la caldera. (Fenosa, 2016) 
Se puede observar que la falta de un plan de mejoras en la gestión energética para 
el portador térmico ocasiona pérdidas de energía que incrementan los costos de 
operación de los equipos y consecuentemente una baja eficiencia. 
1.2 Marco Teórico de la Investigación 
1.2.1 Antecedentes de la Investigación 
Se muestran a continuación proyectos de investigación en los cuales se realizaron 
programas de mejora en la gestión de energías para el portador térmico, dichas 
investigaciones fueron desarrolladas en empresas de distinta actividad industrial 
bajo varios métodos termodinámicos. 
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En la tesis: AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA CALDERA Y EL SISTEMA 
DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR DE LA PLANTA DE ELABORADOS Y 
EMBUTIDOS DE PRONACA. Del autor (Palacios, 2009). Esta investigación 
nace de la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles debido a los 
problemas ambientales que provocan emisiones y efectos adversos al medio 
ambiente. Razón por la cual se buscan formas adecuadas para el uso eficiente de 
todos los recursos energéticos. 
En nuestro país mediante la aplicación paulatina de políticas por parte de las 
entidades encargadas de la administración de la energía se han realizado proyectos 
para su uso adecuado de manera especial en el sector industrial. Muestra de ello es 
éste proyecto de investigación que se desarrolló con la colaboración del 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador. 
En la caldera y el sistema de distribución de vapor de la planta de elaborados y 
embutidos de Pronaca se realiza una auditoría energética preliminar y detallada 
empleando la primera y segunda ley de la termodinámica para encontrar la línea 
base del consumo de energía y oportunidades de ahorro de energía. Se detalla un 
análisis técnico y económico de estas oportunidades de ahorro, así como un plan 
de acción para su implementación. 
Las conclusiones de éste proyecto son: 
La auditoría energética es un medio efectivo para el aprovechamiento eficiente de 
la energía y es el paso necesario para la aplicación de un programa de 
administración de energía, puesto que provee información de la situación de 
pérdidas anuales de energía y describe las oportunidades reales de ahorro con su 
respectivo análisis técnico económico. 
El empleo adecuado de instrumentos de medición garantizó el diagnóstico 
adecuado de los elementos del sistema de vapor de la planta. Permitiendo realizar 




Se revela la importancia de la determinación de la eficiencia del generador de 
vapor, en la contabilidad energética. Donde todos los aspectos técnicos 
intervienen directamente sobre los resultados económicos. 
Las inversiones en propuestas de ahorro de energía planteadas son bajas en 
comparación con los resultados que se esperan obtener con su implantación. 
En la tesis: IMPLEMENTACIÓN INICIAL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE USO DE ENERGÍA EN UN HOSPITAL PÚBLICO DEL ECUADOR. De los 
autores (Arpi & Salazar, 2016). Este proyecto de investigación se desarrolla en un 
hospital en vista de que dichos establecimientos, ya sean públicos o privados 
tienen infraestructuras con un índice bajo de eficiencia energética, un tema 
relativamente nuevo en el Ecuador. En la planificación de edificaciones no se 
involucra al profesional en esta área, lo cual es muy necesario tener en todas las 
etapas constructivas de las edificaciones.  
Las planillas de consumos de electricidad, diésel y gas licuado de petróleo se usan 
como energía primaria en los centros de salud, dichos combustibles son altos en 
cantidades de energía y bajos en su costo por los subsidios existentes en el área de 
salud. Al tener menos consumo de combustibles fósiles menor va a ser la 
contaminación, en consecuencia menor el número de toneladas de dióxido de 
carbono liberadas al medio ambiente. 
Se realizaron evaluaciones de sistemas mecánicos y también se involucra al 
sistema eléctrico como parte fundamental para el funcionamiento de los diferentes 
equipos de la casa de máquinas, sistema de vapor, sistema de bombeo de agua 
potable, sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. Se determinan 
indicadores de energía en función del número de camas, así como el indicador del 
costo por paciente con los cuales se pudo tener un valor referencial del consumo 





Las conclusiones de éste proyecto son: 
El cambio del sistema de calentamiento de agua con gas licuado de petróleo 
(GLP) a un sistema de calentamiento solar (sin generación de CO2), reducirá el 
consumo de GLP en 38.47% del consumo anual. 
Las pérdidas de energía térmica se reducen con aislamientos bien aplicados en 
tuberías; y en ductos con aislamientos de mayor densidad. La reducción de 
energía eléctrica se consigue con motores modernos dotados con variadores de 
velocidad y calentamiento de agua con energía solar. 
En la tesis: AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS  INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. “ECASA”. Del autor 
(Cárdenas, 2017). Esta investigación se realiza con el objetivo de concienciar a la 
empresa y a sus principales involucrados en la necesidad de reducir el consumo 
energético, sin enfocarlo a la disminución de energía ni a la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono sino al ahorro de dinero que representaría para la 
empresa la implementación de oportunidades de mejora de cero costo y bajo 
costo.  
A nivel industrial, la energía eléctrica es el principal componente de la matriz 
energética, seguido del diésel, gas licuado de petróleo y en menor porcentaje la 
gasolina y otros combustibles. En las empresas que realizan manufactura y 
producción es común que los directivos se enfoquen en realizar mejoras que 
conlleven a mejorar la productividad, pero no ayudan a la reducción del consumo 
energético. La falta de regulaciones que indiquen la necesidad de ahorrar energía 
hace que las empresas no consideren este concepto por la falta de información y 
por falta de incentivos directos que redunden en un beneficio económico a las 
mismas. 
Si se plantea la opción de reducir los costos de producción reduciendo los 
consumos energéticos en los procesos productivos, y demostrando numéricamente 
el ahorro de dinero por bien producido, existe la posibilidad de que la dirección de 
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las empresas inviertan directamente en eficiencia energética y reducción de 
emisiones de dióxido de carbono. 
Las conclusiones de éste proyecto son: 
La eficiencia energética en las industrias a nivel del país está dando sus primeros 
pasos, ya que para la dirección no es un tema prioritario, a no ser que se quiera 
implementar un sistema de gestión de energía en la empresa. Las principales 
causas de que no se lo considere como prioridad es la falta de información, la 
carencia de procedimientos dirigidos al uso racional de la energía y el casi nulo 
incentivo económico a corto plazo. 
Empresas tradicionales en el país tienen un porcentaje elevado de maquinaria y 
equipos obsoletos, que tienen una aplicación específica y no pueden ser dados de 
baja sin antes realizar una inversión alta en un equipo moderno. El costo de 
energía consumida en estos equipos representa un porcentaje alto en los costos de 
producción de un artefacto. 
En la tesis: EVALUACIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL DE LAS 
INSTALACIONES TEXTILES DE DELLTEX INDUSTRIAL S.A. PLANTA 
CUMBAYÁ APLICANDO LA NORMA NTE INEN-ISO 50001:2012. Del autor 
(Taipe, 2016). Este proyecto de titulación presenta la aplicación de la norma NTE 
INEN-ISO 50001:2012 “Sistema de Gestión de Energía. Requisitos con 
orientación para su uso”, en la realización de la evaluación energética de las 
instalaciones de Delltex Industrial S.A.  
Esta norma es aplicable en organizaciones grandes o pequeñas, especifica los 
requisitos de un sistema de gestión de la energía; que es un conjunto de elementos 
que interactúan para establecer una política energética, procesos y procedimientos 
para alcanzar los objetivos planteados. 
La evaluación energética inicia con la esquematización del proceso productivo de 
la planta para construir los diagramas de flujo de proceso, insumos y energéticos. 
Se realiza el balance global de energía mediante la caracterización del consumo 
con la identificación de los principales usuarios de energía eléctrica y térmica para 
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efectuar el análisis de los consumos mensuales y así proceder a la medición de 
parámetros en cada una de las áreas seleccionadas. 
Posteriormente se inicia el estudio de exergías de los sistemas eléctricos y 
térmicos, para determinar el balance y costos actuales de funcionamiento. Luego 
se procede al cálculo del costo mejorado y factibilidad de inversión de las mejoras 
propuestas en las áreas seleccionadas donde se busca un comportamiento más 
eficiente. 
Las conclusiones de éste proyecto son: 
Tomando en consideración los costos de reemplazo de los motores actuales y que 
estos pueden ser ocupados en otras partes del proceso se tiene un tiempo de 
retorno de la inversión de aproximadamente de tres años y medio y en el caso de 
las tuberías al ser un ahorro mayor el tiempo de recuperación de la inversión es de 
tres meses. 
Al realizar auditorías energéticas se debe procurar disponer o desarrollar formatos 
y procedimientos que permitan el procesamiento rápido de la información para 
determinar el estado actual de los sistemas analizados, así como las posibilidades 
de ahorro que se podrían obtener. 
Se debe difundir en todas las instituciones o empresas que estén relacionadas al 
sector energético que una auditoría no solo debe concentrarse en la electricidad, el 
cambio de motores y la colocación de variadores de velocidad, sino en todos los 
tipos de energía que consume una industria y que un adecuado análisis para la 
obtención de las mejores oportunidades de ahorro solo se logrará si se aplican 
conocimientos termodinámicos en todos los procesos de estudio. 
1.2.2 Fundamentación Teórica 
El desarrollo actual y perspectivo de la industria y los servicios, en una economía 
abierta y globalizada, requiere de acciones encaminadas a reducir costos y 
aumentar la competitividad. En la actualidad las empresas han visto como los 
energéticos han pasado de ser un factor marginal en su estructura de costos a 
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constituir un rubro importante en los mismos, a la vez que, la necesidad de lograr 
un mayor equilibrio entre economía y medio ambiente, han convertido al ahorro y 
uso eficiente de la energía en una herramienta fundamental para lograr este 
objetivo, manteniendo el nivel de rentabilidad empresarial. Adicionalmente hay 
que tener en cuenta que la producción primaria, transformación, transporte, 
distribución y utilización de la energía, produce efectos ambientales negativos que 
deben ser controlados, especialmente emisiones de gases de efecto invernadero. 
(Monteagudo & Gaitan, 2005) (Carvajal & Orbe, 2013) 
1.2.2.1 Diagnóstico Energético 
Se define como la aplicación de un conjunto de métodos que permite determinar 
el nivel de empleo, el modo y lugar como la energía es utilizada. Este es el punto 
de partida que sirve para implementar las técnicas innovadoras de eficiencia 
energética que tratan de disminuir el consumo sin sacrificar la demanda 
energética. (Melo, 2006) 
La finalidad del diagnóstico energético es encontrar medidas técnicas y 
administrativas que sean rentables, con las cuales se puedan alcanzar ahorro 
energético. Para llegar a este objetivo, es recomendable seguir los siguientes 
pasos: (Flores, 2016) (Dávila & Espiniza, 2005) 
Planificar el Diagnóstico 
Se debe realizar una inspección de los equipos e instalaciones previa a los trabajos 
de campo, donde se verificará el estado funcional de los mismos, disponibilidad 
física para la colocación de instrumentos de medida para la toma de datos. En base 
a los factores mencionados se seleccionan los dispositivos de medición que se 
pueden utilizar y los accesorios necesarios para su instalación. 
Es importante que los instrumentos de medida a ser utilizados estén calibrados por 
laboratorios autorizados y contar con las certificaciones correspondientes, para 
disminuir errores en la toma de datos. Adicionalmente hay que prever que las 
fechas donde se vaya a realizar el trabajo de campo no interfieran con la operación 
del equipo ni del resto de las instalaciones. 
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Recopilar Datos en Sitio 
Se debe contar con una base de datos del detalle de los gastos y usos energéticos. 
En la cual deben contar los históricos de consumo energético, horarios de 
operación de la planta: Además se deben detallar las características y capacidades 
de los equipos consumidores de energía. 
Trabajo de Campo 
La finalidad del trabajo de campo es obtener mediante la medición los datos e 
información operacional de los equipos y sistemas en la instalación. 
Posteriormente, se puede conocer el balance energético global de la planta, así 
como los balances energéticos específicos de los equipos y líneas de producción 
intensivas en consumo de energía para su cuantificación, donde se podrá 
identificar las áreas de oportunidad que ofrecen potencial de ahorro de energía. 
Revisión y Análisis de Datos 
Antes de terminar la permanencia en la planta es necesario revisar todos los datos 
recopilados y repetir cualquier parte de las mediciones si se encuentran 
inconsistencias o imprecisiones significativas, para poder seguir con el análisis de 
los mismos. 
Estimación del Potencial de Ahorro Energético 
En este paso se determinan y evalúan económicamente los volúmenes de ahorro 
alcanzables y las medidas técnicamente aplicables para lograrlo y establecer 
objetivos definidos y claros de ahorro de energía. Es necesario analizar las 
relaciones entre los costos y beneficios de las diferentes determinaciones dentro 
del contexto financiero y gerencial de la empresa, para poder priorizar su 
implementación. 
Estas medidas pueden ser de bajo o cero costo, por tal motivo tienen un periodo 
de recuperación muy corto. Dichas medidas inciden usualmente en cambios en 




Por otro lado las medidas de media y alta inversión conllevan una inversión 
considerable, puesto que implican mejoras o cambios en equipos o instalaciones, 
por lo que los periodos de recuperación pueden ir desde los 6 hasta más de los 18 
meses, respectivamente. 
1.2.2.2 Norma NTE INEN-ISO 50001:2012 
El propósito de esta Norma Internacional es facilitar a las organizaciones 
establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño 
energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía. 
La implementación de esta Norma Internacional está destinada a conducir a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros impactos 
ambientales relacionados, así como de los costes de la energía a través de una 
gestión sistemática de la energía. Esta Norma Internacional es aplicable a 
organizaciones de todo tipo y tamaño, independientemente de sus condiciones 
geográficas, culturales o sociales. Su implementación exitosa depende del 
compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y, especialmente, 
de la alta dirección. 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos de un sistema de gestión de la 
energía (SGEn) a partir del cual la organización puede desarrollar e implementar 
una política energética y establecer objetivos, metas y planes de acción que tengan 
en cuenta los requisitos legales y la información relacionada con el uso 
significativo de la energía. Un SGEn permite a la organización alcanzar los 
compromisos derivados de su política, tomar acciones, según sea necesario, para 
mejorar su desempeño energético y demostrar la conformidad del sistema con los 
requisitos de esta Norma Internacional. Esta Norma Internacional se aplica a las 
actividades bajo el control de la organización y la utilización de esta normativa 
puede adecuarse a los requisitos específicos de la organización, incluyendo la 
complejidad del sistema, el grado de documentación y los recursos. 
Esta normativa se basa en el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – 
Verificar – Actuar (PHVA) e incorpora la gestión de la energía a las prácticas 
habituales de la organización tal como se ilustra en la figura 2. 
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FIGURA 2 Modelo de sistema de gestión de la energía de la norma NTE INEN-
ISO 50001:2012 
 
Fuente: Norma NTE INEN-ISO 50001:2012 
En el contexto de la gestión de la energía, el enfoque PHVA puede resumirse de la 
manera siguiente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 2012) 
- Planificar: llevar a cabo la revisión energética y establecer la línea de base, 
los indicadores de desempeño energético (IDEn), los objetivos, las metas y 
los planes de acción necesarios para lograr los resultados que mejorarán el 
desempeño energético de acuerdo con la política energética de la 
organización. 
- Hacer: implementar los planes de acción de gestión de la energía. 
- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de las 
características clave de las operaciones que determinan el desempeño 
energético en relación a las políticas y objetivos energéticos e informar 
sobre los resultados. 
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- Actuar: tomar acciones para mejorar en forma continua el desempeño 
energético y el SGEn. 
1.2.3 Marco Legal 
En la Constitución de la República del Ecuador, Título VII, RÉGIMEN DEL 
BUEN VIVIR, Capítulo II, Biodiversidad y recursos naturales, Sección VII, 
Biosfera, ecología urbana y energías alternativas, artículo 413. 
Artículo 413.- El estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 
prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 
renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 
soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 
agua. (República del Ecuador, 2008) 
1.3 Fundamentación de la Investigación 
La combustión de diésel como fuente de energía primaria para la producción de 
vapor es usada en la hostería El Surillal. Las condiciones de temperatura en las 
áreas de esparcimiento del complejo turístico se logran mediante el transporte 
vapor por ductos. Al no existir un plan de gestión de energías en dichos procesos, 
existen pérdidas de calor ocasionadas por los ductos de transporte de vapor sin 
aislamiento térmico, además del desconocimiento de la eficiencia de la caldera. 
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de realizar un diagnóstico de 
las pérdidas de energía térmica en la hostería El Surillal ubicada en la ciudad de 
Salcedo durante el año 2017. Con los resultados se podrán identificar las áreas de 
oportunidad de mejora en la gestión de energías, con las cuales se podrá disminuir 
el consumo de combustible y la cantidad de gases emitidos a la atmósfera. 
1.4 Bases Teóricas Particulares de la Investigación 
El objeto de estudio del presente proyecto de investigación es el sistema de 
generación y transporte de vapor que dispone la hostería y el campo de acción se 
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enmarca en la línea de la eficiencia de energía térmica. El primer tema será 
analizado por medio del código de prueba para unidades de generación de vapor 
ASME PTC 4 – 2008, mientras que las pérdidas de calor en la tubería de 
transporte de vapor se calcularán mediante correlaciones empíricas para flujo 
externo de convección libre. 
1.4.1 Código ASME PTC 4 - 2008 
En este código se establecen los procedimientos para la evaluación del 
rendimiento de generadores de vapor que tengan como fuente primaria de energía 
combustibles como el carbón, derivados de petróleo e hidrocarburos. En esta 
normativa no se establece las directrices para determinar propiedades físicas o 
químicas de un combustible. 
Este código involucra todas las variables que interactúan en el proceso de 
generación, proporciona una guía y metodología para realizar la medición de 
dichas variables. Así como también, los créditos y pérdidas de calor que están 
dentro del balance de energía (figura 3), que se obtienen por el procesamiento de 
datos bajo el modelo matemático descrito en la normativa que tiene como 
propósito evitar incertidumbres y reducir errores de cálculo. (Rincón, 2013) 
El procedimiento está dado por dos métodos de prueba aceptables para determinar 
la eficiencia. El método de balance de energías, donde la eficiencia se basa en la 
sustracción en porcentajes de la suma de las pérdidas medidas en la caldera. El 
otro es el método directo (entrada - salida) o de la energía que entrega la caldera 










FIGURA 3 Balance de energía en un generador de vapor 
 
Fuente: ASME PTC 4 - 2008 
El Presente proyecto de investigación se realiza mediante el método de las 
pérdidas de calor, debido a que no se requieren equipos y ensayos tan complejos 
como en el método de las entradas y salidas. Con una muestra de datos adecuada 
se pueden calcular los parámetros que ayuden a conocer la eficiencia. En la tabla 2 
se muestra los márgenes de error en las mediciones y en las operaciones de 
cálculo de la eficiencia del generador de vapor mediante el método seleccionado, 
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siempre y cuando se sigan las recomendaciones en la toma de datos descritas en el 
código. 
TABLA 2 Errores porcentuales en la toma de mediciones y en los cálculos de la 
eficiencia por el método de las pérdidas de energía 
Medición 
Error porcentual en la 
medición 
Error porcentual en el cálculo 
de la eficiencia del generador 
de vapor 
Valor de calentamiento 
(carbón) 






Análisis de gases de escape ±3,00 ±0,30 
Temperatura de gases de 
escape (equipo de medición 
calibrado) 
±0,50 ±0,02 
Temperatura de aire de 
ingreso (equipo de medición 
calibrado) 
±0,50 ±0,00 
Humedad de combustible ±1,00 ±0,00 
Fuente: ASME PTC 4 - 2008 
El método de pérdidas de energía se basa en información exacta y completa que 
hará posible mediante cálculos la determinación de todas las pérdidas y créditos 
de calor. Para ellos se requieren de datos, los mismos que se detallan a 
continuación: 
- Análisis de combustible. 
- Composición o análisis de los gases de combustión para CO2, O2, CO y 
otros gases de escape. 
- Temperatura de los gases de combustión determinada a través de la 
sección transversal al flujo de gases. 
- Temperatura de aire suministrado a la unidad de combustión. 




- Temperatura, presión y flujo de cualquier medio usado en la operación de 
la caldera. 
- Humedad del aire de suministro para la combustión. 



















En el presente capítulo se presenta la metodología de la investigación, 
comprendida por los métodos de investigación, los instrumentos de medición 
utilizados y los modelos matemáticos usados en el análisis de la eficiencia del 
generador de vapor y las pérdidas de calor en el ducto de transporte de vapor. 
2.1 Métodos de investigación 
A continuación se describen los métodos de investigación que abarcan el presente 
proyecto de investigación. 
2.1.1 Método de Observación 
Captura sistemática de información sobre acciones y reacciones conductuales 
mediante el uso de instrumentos específicos o impresiones profesionales. Es un 
elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
Por lo tanto, la principal tarea práctica del observador consiste en asignar 
propiedades a las categorías, al describir la participación de las categorías deben 
ser exhaustivas y excluirse mutuamente y es preciso definir el universo de 
propiedades que se pretende observar. Será preciso también delimitar el cómo o 
instrumentos que se va a emplear en la observación; así como el cuándo y dónde. 
(EcuRed, 2014) 
La observación como método de investigación se usó para identificar los equipos 




2.1.2 Método inductivo 
El razonamiento inductivo se mueve de lo particular a lo general, Reúne 
observaciones particulares en forma de premisas, luego razona a partir de estas 
premisas particulares hacia una conclusión general. La forma más común de 
razonamiento inductivo es cuando recopilamos evidencia de algún fenómeno 
observado, luego derivamos una conclusión general acerca de tal fenómeno 
basados en nuestra evidencia recopilada. En un argumento inductivo, la 
conclusión va más allá de lo que las premisas en realidad dicen. La conclusión es 
una conjetura o una predicción. La evidencia posterior puede que respalde o 
niegue la conclusión. (Bluedorn, 1995) 
2.2 Técnicas e instrumentos de medición 
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, puesto que 
integra las etapas en las que se desarrolló la investigación y tiene como finalidad 
alcanzar los siguientes hitos:  
- Organizar las etapas de la investigación. 
- Aportar métodos para manejar la información. 
- Procesamiento de datos levantados. 
- Guiar la obtención de conocimientos y analizar los resultados. 
En el presente trabajo de investigación se partió por realizar un levantamiento de 
las instalaciones y equipos que son objeto de estudio para identificar el problema 
y los instrumentos a ser usados en la siguiente etapa de trabajo. Posteriormente se 
usó la técnica de la medición, con la cual se obtuvieron parámetros de los gases de 
escape de la caldera, del vapor producido y de las temperaturas del ducto de 
transporte. Finalmente se analizaron y procesaron los datos con los que se 
determinó el estado de funcionamiento y la factibilidad de un plan de mejoras en 
la gestión energética para el portador térmico. 
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TABLA 3 Técnicas e instrumentos de medición 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Medición 
Equipo isocinético, analizador de gases, 
termocupla, manómetro, indicador de temperatura, 
pirómetro, termohigrómetro 
Cálculo 
Procedimiento de cálculo para obtener la 
eficiencia energética en la caldera y las pérdidas 
en ductos de transporte descritos en el código 
ASME PTC 4 
Autor: Héctor Villacís Salazar 
En la interpretación de resultados se utilizó la estadística descriptiva, los 
resultados obtenidos dentro de cuadros y gráficos, se analizan los aspectos 
cuantitativo, cualitativo, de los datos obtenidos durante el proceso de 
investigación. 
En la tabla 4 se muestran los parámetros a medir con su respectivo equipo a 
utilizar correspondientes a la variable independiente, los cálculos y análisis 
necesarios a realizar para determinar la eficiencia energética que es la variable 











TABLA 4 Matriz de operacionalización de variables 
Variable independiente: Pérdidas de Energía Térmica 
Concepto Categoría Indicadores Ítem Técnicas Instrumentos 
Energía térmica 
desaprovechada 






















Presión PSI Medición Manómetro 
Temperatura ºC Medición Termocupla 













Flujo másico kg/hr Cálculo Catálogos 
Transporte de 
vapor 
Temperatura ºC Medición Pirómetro 
Longitud m Medición Decámetro 
Variable dependiente: Eficiencia Energética 
Concepto Categoría Indicadores Ítem Técnicas Instrumentos 
Relación entre 
energía térmica 





Eficiencia Porcentual Cálculo Ecuaciones 
Cuantificación 
de pérdidas 
kW/hr Cálculo Ecuaciones 
Autor: Héctor Villacís Salazar 
2.2.1 Instrumentos de medición 
Se describen los equipos de medición usados en la toma de datos de la caldera y 
línea de transporte de vapor que son objeto de estudio del presente proyecto. En el 
código ASME PTC 4 se solicita que los instrumentos de medida estén 
debidamente calibrados por laboratorios autorizados y dedicados a esa actividad 
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con la finalidad de disminuir la probabilidad de error, en el Anexo I se muestran 
los certificados de calibración de los equipos utilizados. 
2.2.1.1 Analizador Portátil de Gases 
El analizador de gases usado es de marca Testo, modelo 350-S/XL, de número de 
serie 02135037. El testo 350 es un sistema de medición flexible y portátil. Consta 
básicamente de una unidad de control, una caja analizadora y una sonda de gases 
de combustión. El equipo empleado dispone de cámaras para medición de O2, CO, 
NO, SO2 y NO2 medidas en partículas por millón (ppm), instaladas en mezcla de 
referencia de concentración alta de NO2 y O2 de marca AIRGAS con número de 
serie FF8582, Para los gases SO2, NO y CO el número de serie es FF8597 y la 
marca es AIRGAS. 
En la tabla 5 se muestra los datos técnicos de éste instrumento de medida y en la 
figura 4 se presenta una fotografía del mismo. 
TABLA 5 Datos técnicos de analizador de gases Testo 350-S/XL 
Tipos de 











CO2   
NO2 
measuring 
módulo   
Medidas 
SO2 
Rango    
-40 ... + 
1200 ° C 
0 ... + 25 
vol. O2 
0 ... + 10000 
ppm CO 
0 ... + 500 
ppm CO 
0 ... CO2 
MAX Vol. 
% de CO2 
0 ... + 500 
ppm NO2 
0 ... + 5000 
ppm SO2 
Precisión 
± 0.5% del 
vm (100... + 
1200 ° c)  
± 0.8% de 
FV (0... + 25 
vol. % o2)   
± 5% del vm 
(100... + 
2000 ppm 
co)   
± 5% del vm 
(40... + 500 
ppm co)   
Calculado 
por O2 
± 5% del vm 
(100... + 500 
ppm no2)   
  
± 0.5 ° C (-
40... + 99.9 ° 
c) 
± 10% del 
vm (2000... 
+ 10000 
ppm co)   
± 2 ppm CO 
(0... + 39.9 
ppm co) 
± 5 ppm 
NO2 (0... + 
99.9 ppm 
no2)   
  
± 5 ppm CO 
(0... + 99 
ppm co) 
    
  





FIGURA 4 Analizador de gases Testo 350-S/XL 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
2.2.1.2 Tren isocinético 
El tren isocinético usado de marca Clean Air, modelo Express Cateco, de número 
de serie 0028-091311-1. El término isocinético provine del requerimiento de no 
generar una separación mecánica de los contaminantes con respecto al gas 
portador, en otras palabras la toma de la muestra debe realizarse a la misma 
velocidad en que son transmitidos los contaminantes en el ducto de muestreo. 
La muestra de gas que contiene el material particulado se succiona 
isocinéticamente del ducto o chimenea por el cual se emite a la atmósfera, 
haciendo uso de una sonda acoplado a un tubo pitot. El tubo pitot tiene como 
propósito medir la presión de velocidad y así, calcular la velocidad de los gases en 
la chimenea o ducto donde se esté haciendo el muestreo. La boquilla de muestreo 
puede variarse, para así modificar la velocidad de succión de tal modo que se 
pueda garantizar la condición de isocinetismo. La sonda consta de dos tubos 
concéntricos y entre los dos va una resistencia eléctrica para calentar la sonda y 
evitar condensación de los gases cuando se succionan a través de la tobera. 
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El módulo de muestreo consta de la caja caliente donde se coloca el ciclón y el 
filtro para colectar el material particulado (figura 5), y la caja fría donde se 
colocan en un baño de hielo los burbujeadores que retienen la humedad del flujo 
gaseoso (figura 6). Los gases luego de pasar por la sonda entran al ciclón, donde 
se quedan las partículas más grandes, y luego pasan por el filtro, en el cual se 
quedan las partículas más finas. Esto sucede en la caja caliente, la cual se 
mantiene así por medio de una resistencia, para impedir la condensación de los 
gases en el filtro, lo que ocasionaría taponamiento del mismo. El material 
particulado recolectado en los filtros se determina gravimétricamente. 
FIGURA 5 Caja caliente y sonda 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
Los gases cuando salen del módulo de muestreo pasan a través del cordón 
umbilical o línea de vacío al módulo de control. El cordón umbilical está 
compuesto de cables eléctricos, línea de succión y conexiones. El módulo de 
control es la unidad que controla las operaciones del muestreo y está compuesto 
por dos manómetros (para determinar la presión de velocidad en el tubo pitot y la 
caída de presión en la placa de orificio), un medidor de gas seco, una bomba de 





FIGURA 6 Caja fría y burbujeadores 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
 
FIGURA 7 Módulo de control Clean Air, modelo Express Cateco 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
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Las características de éste equipo son: 
Bomba de Muestreo: Pulsación libre 1/3 HP, bomba con venas rotatorias (26” Hg 
Vac, 2 cfm @ 15” Hg) 120V/230V, 50/60 Hz. 
Gasómetro: S-275 (L/rev,, ft,/rev,, & m3/rev, options). 
Manómetro: Con inclinación dupla con conectores de acceso rápido de acero 
inoxidable, conectados a válvulas solenoide proveyéndole cero en cualquier 
momento. 
Conexión Umbilical de Energía: Conector Amphenol 4 pernos a fusible. 
Conexión de la Salida de la Potencia Auxiliar: Clavija de poder Auxiliar de 120V. 
Conexión Pitot de Entrada: Acero Inoxidable del 3/8” conexión rápido. 
Conexión a la Muestra: Válvula de acero inoxidable ½” conexión rápido. 
No Bomba Adicional Requerida: Sistema Integrado de muestra de gas. 
Conexiones de Temperatura: Rele de estado sólido para la sonda, el filtro, y el 
selector de 6 canales. 
Conexiones de Termopar: Enchufes tipo “K” para montaje estándar. 
Gabinetes: Soldado en aluminio, la bomba se puede separar de la consola. 
Acceso Inmediato: Puertas de acceso para ambos la consola y la bomba. 
2.2.1.3 Indicador de temperatura 
Se usó para medir la temperatura del vapor el termómetro bimetálico industrial de 
marca Aschroft, modelo BIR-IN (conexión inferior), tiene un rango de medida de 





FIGURA 8 Indicador de temperatura marca Ashcroft 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
2.2.1.4 Manómetro Analógico 
Se utilizó para medir la presión de vapor, un manómetro analógico relleno de 
glicerina marca Wika con Tag 16-450-03, con un rango de medida de 0 a 100 PSI 
y una exactitud de 1,5%. En la figura 9 se puede observar el instrumento 
mencionado. 
FIGURA 9 Manómetro analógico marca Wika 
 




Para medir las condiciones ambientales se usó un termohigrómetro marca Taylor 
modelo 1523, con un rango de temperatura de -10 a 50 ºC, de una resolución de 
0,1 ºC. Respecto a la humedad relativa tiene un rango de 20 a 99 %HR, con una 
resolución de 1%. En la figura 10 se muestra el equipo mencionado. 
FIGURA 10 Termohigrométro marca Taylor 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
2.2.1.6 Termómetro Infrarrojo  
En la toma de temperatura de la superficie de caldera, líneas de transporte de 
combustible y agua de alimentación  se usó el termómetro infrarrojo marca Fluke, 
modelo 561, de número de serie 14450206. En la tabla 6 se exponen las 








TABLA 6 Especificaciones técnicas del termómetro infrarrojo marca Fluke  
 
Fuente: (Fluke, 2017) 
 
FIGURA 11 Termómetro infrarrojo marca Fluke 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
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2.3 Metodología de revisión energética según norma NTE INEN-ISO 
50001:2012 
La revisión energética es un proceso de desarrollo y análisis del perfil energético 
de la organización que da soporte a la planificación energética. Contempla el 
análisis de los consumos de energía provenientes de las diferentes fuentes, con el 
fin de comprender si está funcionando adecuadamente y en que áreas del proceso 
se concentra el uso significativo. En la figura 12 se muestra un esquema del 
proceso de revisión energética. (De Laire, 2013) 
FIGURA 12 Proceso de revisión energética 
 
Fuente: (De Laire, 2013) 
2.3.1 Análisis de los usos y consumos de energía 
El primer paso de la revisión energética consiste en un estudio inicial basado en la 
identificación de las fuentes de energía utilizadas por la organización. Para ello, es 
necesario recopilar datos básicos sobre los equipos que consumen energía, las 
prácticas, horarios de trabajo, los consumos y el estado general de las 
instalaciones. Esto permitirá localizar los principales focos de consumo con 
margen de mejora. Las fuentes de energía pueden ser variadas, incluyendo 
combustibles, electricidad, vapor, calor, aire comprimido, entre otras. Es posible 
que existan fuentes de energía, tales como el aire comprimido, vapor y calor, que 




Dado que en la organización pueden existir varias fuentes de energía, es posible 
realizar evaluación por cada tipo, o bien, en forma consolidada, requiriendo para 
eso transformarlas a una unidad común de energía. Si se opta por la segunda 
alternativa, se debe tener cuidado y, en la medida de lo posible, evitar sumar 
fuentes de energía primarias (diesel, gas natural, etc.) con fuentes secundarias, 
puesto que se puede caer en una doble contabilización y errores de interpretación. 
(Villanueva, 2013) 
En el presente proyecto se tienen dos fuentes primarias de energía que son la 
energía eléctrica y el diésel, para su tratamiento y análisis se transforma sus 
unidades energéticas a toneladas equivalentes de petróleo (TEP). 
2.3.2 Identificación de los usos significativos de la energía 
La norma NTE INEN-ISO 50001:2012 permite que la organización sea quien 
determine el criterio para definir que es significativo en la empresa. La 
identificación se la realiza determinando que sistemas o equipos tienen la mayor 
porción del consumo de energía o bien, en términos de costo.  
Para conocer el peso del uso de una determinada energía frente al total, se puede 
emplear el principio de Pareto. Aplicado como criterio de determinación de un 
uso significativo de la energía, se puede suponer que, en una organización existe 
un 20% de puntos de consumo que representan un 80% del consumo energético, 
por lo que estos son denominados como significativos. (De Laire, 2013) 
Como parte de la revisión energética, la organización debe estimar los usos y 
consumos energéticos futuros. Esta estimación debe realizarse, en la medida de lo 
posible, mediante el análisis de la influencia de las diferentes variables en los 
consumos energéticos identificados. La suma acumulativa es una herramienta 
simple de utilizar pero que entrega información valiosa a la hora de analizar el 
consumo y desempeño energético de un proceso. (Villanueva, 2013) 
Para el presente proyecto se grafica el consumo de energías primarias (electricidad 
y diésel) en el eje vertical, mientras que en el horizontal el número de clientes que 
visitan la hostería por unidad de tiempo (mes). 
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2.4 Modelo matemático usado en la evaluación de la eficiencia del generador 
según código ASME PTC 4 - 2008 
2.4.1 Cálculo de la energía que entra al generador de vapor 
La entrada de una caldera es la energía de combustión potencial. Es la cantidad 
máxima de energía disponible cuando el combustible está completamente 
quemado, se calcula con la siguiente expresión: 
ECUACIÓN 1 Calor de entrada del generador de vapor 
          
Donde: 
Qe: Calor de entrada [Btu/hr]. 
Fc: Flujo de combustible [ft
3
/hr]. 
PCS: Poder calorífico superior [Btu/ft
3
]. 
El PCS del Diesel Nº 2 usado en el presente proyecto es referenciado del estudio 
realizado por (Pérez, 2012) en la ciudad de Quito, mediante la norma ASTM 





2.4.2 Cálculo de los créditos del generador de vapor 
Los créditos son la energía aportada al sistema que no proviene directamente del 
combustible y aportan calor al fluido de trabajo. Los créditos pueden ser 
negativos, cuando la temperatura del aire está por debajo de la temperatura de 
referencia. 
a. Aire seco de entrada 
ECUACIÓN 2 Calor del aire seco de entrada 
    
       






Qas: Calor del aire seco de entrada [%]. 
Mas: Peso del aire seco [lb/Btu]. 
Has: Entalpía del aire seco [Btu/lb]. 
Los valores del peso y la entalpía del aire seco se obtienen a partir de las 
siguientes ecuaciones: 
ECUACIÓN 3 Peso seco del aire 
    (  
  
   
)    
ECUACIÓN 4 Aire en exceso 
      (
      
   
) 
ECUACIÓN 5 Aire teórico requerido 
       (                                     ) 
ECUACIÓN 6 Aire teórico corregido 
    
   
   
 
Donde: 
Ae: Aire en exceso [%]. 
Atc: Aire teórico corregido [lb/Btu]. 
Atr: Aire teórico requerido en la combustión de 100 lb de combustible [lb/100lb]. 
Au: Aire utilizado en la combustión de 100 lb de combustible [lb/100lb]. 
%C: Porcentaje en masa de carbono presente en el combustible. 
%H2: Porcentaje en masa de hidrógeno presente en el combustible. 
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%S: Porcentaje en masa de azufre presente en el combustible. 
%O2: Porcentaje en masa de oxigeno presente en el combustible. 
La composición del diesel Nº 2 es referenciada del estudio realizado por (Mera, 
2015) y se muestra en la tabla 7. 
TABLA 7 Composición en masa del diesel 
Componente Símbolo Masa [%] 
Carbono C 85,9 
Hidrógeno H2 12,0 
Oxígeno O2 0,7 
Nitrógeno N2 0,5 
Azufre S 0,5 
Agua H2O 0,4 
Fuente: (Mera, 2015) 
ECUACIÓN 7 Entalpía del aire seco 
              
     
     
     
  
Donde: 



















b. Humedad en el aire de entrada 
ECUACIÓN 8 Entrada de aire húmedo 
    
     
   
 
Donde: 
Qha: Entrada de aire húmedo [%]. 
Ah: Humedad en el aire [lb/Btu]. 
Hva: Entalpia de vapor de agua a la temperatura de ingreso a la caldera [Btu/lb]. 
ECUACIÓN 9 Humedad en el aire 
         
ECUACIÓN 10 Humedad del aire 
        
(         )
(   (         ))
 
 
ECUACIÓN 11 Presión de saturación de agua  
              
     
     
     
  
Donde: 
Mas: Peso del aire seco [lb/Btu]. 
ha: Humedad del aire [lb agua/lb aire seco]. 
hr: Humedad relativa del aire [%]. 
Pst: Presión de saturación de vapor de agua a temperatura de bulbo seco [PSI]. 
Pb: Presión barométrica [PSI]. 









ECUACIÓN 12 Entalpia de vapor de agua a la temperatura de ingreso a la caldera 
              
     
     
     
  
Donde: 
Hva: Entalpia de vapor de agua a la temperatura de ingreso a la caldera [Btu/lb]. 

















c. Calor sensible del combustible 
ECUACIÓN 13 Calor sensible del combustible 
       (
   
   
) 
ECUACIÓN 14 Entalpía del combustible a la temperatura de alimentación 




ECUACIÓN 15 Densidad API 
    
             
  
 
ECUACIÓN 16 Gravedad específica 
   
  
    
 
Donde: 
Qsc: Calor sensible del combustible [%]. 
Hfo: Entalpía del combustible a la temperatura de alimentación [Btu/lb]. 
API: Densidad del combustible a 60º F [ºAPI]. 
Sg: Gravedad específica del combustible a 60º F [lb/lb]. 
Dn: Densidad del combustible a 60º F [lb/ft
3
]. 













2.4.3 Cálculo de la energía de salida del generador de vapor 
La salida de la caldera es la energía absorbida por el fluido de trabajo que no se 
recupera dentro de los límites del generador de vapor. Incluye la energía añadida 
al agua de alimentación y el agua sobrecalentada para producir vapor saturado o 
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sobrecalentado, vapor de recalentamiento, vapor auxiliar y purga. Se calcula 
mediante la siguiente expresión. 
ECUACIÓN 17 Calor de salida del generador de vapor 
     (     ) 
Donde: 
Qs: Calor de salida del generador de vapor [Btu/hr]. 
Fv: Flujo de vapor producido [lb/hr]. 
Hv: Entalpía a las condiciones del vapor producido [Btu/lb]. 
Ha: Entalpía del agua de alimentación [Btu/lb]. 
Las entalpías fueron obtenidas del libro Termodinámica del autor (Çengel, 2012). 
2.4.4 Cálculo de las pérdidas del generador de vapor 
Las pérdidas son la energía que sale del sistema y no es aprovechable. Provienen 
de dos fuentes, las primeras son producidas por la entrada del combustible y la 
segunda se presenta por la convección y radiación del cuerpo de la caldera. 
Los gases al salir de la caldera tienen alta temperatura, arrastrando consigo ciertas 
cantidades de calor sensible hacía la atmósfera, lo cual se transforma en pérdidas, 
puesto que esa energía procede de calor disponible que no pudo convertirse en 
calor útil. En éste tipo de pérdidas intervienen factores como: 
- La diferencia de temperatura entre los gases de escape y la del aire 
comburente. 
- El exceso de aire empleado en la combustión, que se presenta en el 




ASME separa estas pérdidas en varios componentes y la suma de todos ellos son 
considerados como pérdidas por gases de combustión. Éste código usa la entalpía 
del gas en función de la temperatura con la que éstos abandonan la caldera por la 
chimenea. También, se calculan las pérdidas del agua presente en el combustible, 
que incluyen la formación de H2 en la combustión. Además, de la disminución de 
energía debido a la humedad del aire. (Rincón, 2013) 
a. Pérdidas por gases secos 
ECUACIÓN 18 Pérdidas de calor por gases secos 
              
ECUACIÓN 19 Peso total del flujo de gases secos 
           
ECUACIÓN 20 Entalpía de los gases secos 
              
     
     
     
  
ECUACIÓN 21 Peso del gas húmedo 
        (
      
   
)     
ECUACIÓN 22 Humedad total en el flujo de gas 
   
            
   
    
Donde: 
Qgs: Pérdidas de calor por gases secos [%]. 
Hgs: Entalpía del gas seco a la temperatura de los gases de la chimenea [Btu/lb]. 
Mgs: Peso total del flujo de los gases secos [lb/Btu]. 
Mgh: Peso del gas húmedo [lb/Btu]. 
Mt: Humedad total en el flujo del gas [lb/Btu]. 
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T: Temperatura de los gases en la chimenea [K]. 
Mas: Peso de aire seco [lb/Btu]. 
%S: Porcentaje en masa de azufre contenido en el combustible. 
%H2: Porcentaje en masa de hidrógeno contenido en el combustible. 

















b. Pérdidas por agua formada en la combustión del hidrógeno del 
combustible 
ECUACIÓN 23 Pérdida de calor por el agua formada en la combustión 
       (      )    
ECUACIÓN 24 Humedad por la combustión del hidrógeno en el combustible 
    
            
   
 
ECUACIÓN 25 Entalpía del vapor sobrecalentado 
                     
            
Donde:  
QH2: Pérdida de calor debido al agua formada en la combustión del hidrógeno en 
el combustible [%]. 
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Hvs: Entalpía del vapor sobrecalentado a 1 PSI y a la temperatura del vapor 
sobrecalentado [Btu/lb]. 
MH2: Humedad por la combustión del hidrógeno en el combustible [lb/Btu]. 
T: Temperatura de los gases de la chimenea [F]. 
c. Pérdidas debido al agua en el combustible 
ECUACIÓN 26 Pérdidas de calor debido al agua en el combustible 
         (       ) 
ECUACIÓN 27 Peso del agua en el combustible 
     
       
   
 
ECUACIÓN 28 Entalpía del vapor de agua 
                     
                       
Donde: 
QH2O: Pérdida de calor debido al agua en el combustible [%]. 
MH2O: Peso del agua en el combustible [lb/Btu]. 
Hva: Entalpía del vapor de agua a la temperatura de la chimenea [Btu/lb]. 
d. Pérdidas de calor debido a la humedad en el aire 
ECUACIÓN 29 Pérdidas de calor debido a la humedad en el aire 
            
Donde: 
Qah: Pérdidas de calor debido a la humedad en el aire [%]. 




e. Pérdidas por incombustión química 
Este tipo de pérdida se origina debido a que no todas las sustancias combustibles 
encuentran la cantidad suficiente de oxígeno para completar su oxidación en su 
totalidad. Lo que conlleva a que en la reacción una determinada cantidad de 
combustible llegue tan solo a productos intermedios, impidiendo que se desprenda 
el calor de dichas porciones inquemadas. 
ECUACIÓN 30 Pérdidas por formación de CO 
    
(         
 
   )
      
 
Donde: 
QCO: Calor perdido por formación de CO [Btu/hr]. 
CO: Monóxido de carbono contenido en los gases de escape [%]. 
CO2: Dióxido de carbono contenido en los gases de escape [%]. 
C: Carbono en el combustible [%]. 
f. Pérdidas de calor debido a la convección y radiación 
En ésta pérdida se cuantifica el calor que por diferentes medios se desprende al 
medio ambiente, a través de la carcasa de la caldera. Esta pérdida se determina 
indirectamente midiendo la temperatura superficial media del generador de vapor 
y las condiciones ambientales próximas a ella. Estas condiciones deben 
determinarse en un número suficiente de lugares para establecer valores medios 
representativos. 
ECUACIÓN 31 Pérdida de calor en la superficie por convección y radiación 
     ∑(     ) (       ) 
ECUACIÓN 32 Coeficiente de transferencia de calor por convección 





ECUACIÓN 33 Coeficiente de transferencia de calor por radiación 
                 
  (       )         
  (       )
      
     (       )
  
Donde: 
QRC: Pérdida de calor en la superficie por convección y radiación [Btu/hr]. 
A: Área de la superficie de la caldera [ft
2
]. 








TS: Temperatura promedio de la superficie de la caldera [F]. 
TAMB: Temperatura promedio del aire del ambiente [F]. 
C: Constante de valor de 1 Btu/hr. 
2.4.5 Cálculo de la eficiencia energética del generador de vapor 
La eficiencia es la razón entre la energía que sale y la energía que ingresa, sin 
embargo, en el proceso se presentan pérdidas y ganancias (créditos) de energía. 
De acuerdo con la primera ley de termodinámica, el balance energético del 
generador de vapor puede ser expresado por la siguiente expresión. 
ECUACIÓN 34 Balance de energía del generador de vapor 
                    
Donde: 
Ein: Energía que ingresa al sistema. 
Eout: Energía que sale del sistema. 
Eacumulada: Energía acumulada en el sistema. 
50 
 
En vista de que un generador de vapor debe ser probado en condiciones de estado 
estacionario, la acumulación es cero. La energía que entra al sistema está asociada 
al flujo de masa, la fuerza motriz del equipo auxiliar y el poder calórico del 
combustible. La energía que sale del sistema corresponde al flujo de vapor 
producido, a la transferencia de calor al ambiente desde las superficies del 
generador de vapor y a los gases de escape producidos por la combustión. De 
acuerdo al método de balance de energía, la ecuación 34 puede ser reescrita en 
términos de la energía entrante al sistema, los créditos y las pérdidas de calor. 
ECUACIÓN 35 Eficiencia energética por el método de balance de energía 
     
          
  
      
Donde: 
η: Eficiencia energética [%]. 
Qe: Calor que ingresa [Btu/hr]. 
Qpr: Calor de perdidas [Btu/hr]. 
Qcr: Calor de créditos [Btu/hr]. 
Se puede observar que los resultados de créditos y pérdidas fueron calculados en 
cifras porcentuales, para transformarlos a unidad de energía por hora (Btu/hr) se lo 
hace a través de las ecuaciones 36 y 37, respectivamente. 
ECUACIÓN 36 Conversión de la energía de créditos de porcentaje a Btu/hr 
            
Donde: 
Qcr: Calor de créditos [Btu/hr]. 
Qc: Calor de créditos expresado en porcentaje [%]. 
Qe: Calor que ingresa [Btu/hr]. 
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ECUACIÓN 37 Conversión de las pérdidas de energía de porcentaje a Btu/hr 
            
Donde:  
Qpr: Calor de pérdidas [Btu/hr]. 
Qp: Calor de pérdidas expresado en porcentaje [%]. 
Qe: Calor que ingresa [Btu/hr]. 
2.5 Pérdidas de energía en línea de transporte de vapor 
Las líneas de transporte de vapor pueden ser modeladas como un tanque cilíndrico 
horizontal, en este caso se evalúa la transferencia de calor en la superficie 
cilíndrica. Se utiliza para el cálculo correlaciones empíricas para flujo externo de 
convección libre. Si el ducto se encontrase sin aislamiento se puede suponer la 
temperatura del fluido como la temperatura de superficie de la tubería. (Incropera 
& DeWitt, 1999) 
Inicialmente se debe calcular la temperatura de película, debido a que dicha 
temperatura se evaluarán las propiedades del fluido. Se emplean el modelo 
matemático descrito según. (Çengel, Transferencia de Calor y Masa, 2007) 
ECUACIÓN 38 Temperatura de película 
   




Tf: Temperatura de película [K]. 
Ta: Temperatura del aire [K]. 
Ts: Temperatura de la superficie de la tubería [K]. 
En base a la temperatura de película se calcula el número de Rayleigh. 
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ECUACIÓN 39 Número de Rayleigh 
   
    (     ) 
 
  
    
Donde: 
RaD: Número de Rayleigh (adimensional). 
g: Aceleración gravitacional [m/s
2
]. 
β: Coeficiente de expansión térmica volumétrica a la temperatura Tf [1/K]. 
Ta: Temperatura del aire [K]. 
Ts: Temperatura de la superficie de la tubería [K]. 
D: Diámetro del cilindro [m]. 
ν: Viscosidad cinemática a la temperatura Tf [m2/s]. 
Pr: Número de Prandtl a la temperatura Tf (adimensional). 
Para la superficie cilíndrica según (Çengel, Transferencia de Calor y Masa, 2007), 
el número de Nusselt se calcula mediante la expresión. 
ECUACIÓN 40 Número de Nusselt para superficie cilíndrica horizontal 








     



















                   (      
  ) 
Donde: 
NuD: Número de Nusselt (adimensional). 
RaD: Número de Rayleigh (adimensional). 
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Pr: Número de Prandtl a la temperatura Tf (adimensional). 
El coeficiente de transferencia de calor por convección se relaciona con el número 
de Nusselt por la siguiente expresión. 




    
Donde: 
h: Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m
2
K]. 
D: Diámetro del cilindro [m]. 
k: Conductividad térmica a la temperatura Tf [W/mK]. 
Se calculan las pérdidas de calor por convección mediante la ley de enfriamiento 
de Newton. 
ECUACIÓN 42 Ley de enfriamiento de Newton 
          (     ) 
Donde: 
Qconv: Calor perdido por convección [W]. 
h: Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m
2
K]. 
Ts: Temperatura de la superficie de la tubería [K]. 
Ta: Temperatura de flujo exterior [K]. 
El calor perdido por radiación se calcula mediante la ley de Stefan-Boltzmann. 
ECUACIÓN 43 Ley de Stefan-Boltzmann 
            (  






Qrad: Calor perdido por radiación [W]. 
ε: Emisividad de la superficie (adimensional). 
As: Área superficial [m
2
]. 
σ: Constante de Stefan-Boltzmann 5,67×10-8 [W/m2K4]. 
Ts: Temperatura de la superficie [K]. 
Ta: Temperatura de flujo exterior [K]. 
El flujo de calor perdido al ambiente se calcula por la suma de calor cedido por 
convección y radiación. 
ECUACIÓN 44 Perdida de calor total al ambiente 














ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
En este capítulo se presentan los resultados de la revisión energética de la 
hostería, del cálculo de la eficiencia del generador de vapor, de acuerdo al 
procedimiento de cálculo descrito en el código ASME PTC 4 – 2008, también se 
muestran los valores de las pérdidas de calor en el ducto de transporte de vapor 
mediante correlaciones empíricas para flujo externo de convección libre. 
3.1 Resultados obtenidos 
3.1.1 Revisión energética 
Se realizó el análisis de los usos y consumos de la energía siguiendo la 
metodología estipulada en la norma NTE INEN-ISO 50001:2012. Para lo cual se 
recolectó información del consumo de las fuentes primarias de energía utilizadas 
en la hostería (energía eléctrica, diésel y GLP), se hizo un levantamiento de los 
equipos y el consumo que estos generan. Se transformó las unidades de energía de 
cada combustible a toneladas equivalentes de petróleo (TEP) para poderlas incluir 
en el diagrama de Pareto. 
En la tabla 8 se muestran los gastos mensuales de las fuentes primarias de energía 
usadas en la hostería El Surillal, durante el último año. Mientras que en la tabla 9 
se resumen los consumos promedios de energía por proceso/área en el mismo 


















2016 Septiembre 6951 711,68 0,67 
2016 Octubre 7084 725,30 0,68 
2016 Noviembre 6999 716,59 0,67 
2016 Diciembre 8729 893,72 0,84 
2017 Enero 6692 685,16 0,64 
2017 Febrero 6475 662,94 0,62 
2017 Marzo 6243 639,19 0,60 
2017 Abril 6646 680,45 0,64 
2017 Mayo 6437 659,05 0,62 
2017 Junio 7452 762,98 0,72 
2017 Julio 7390 756,63 0,71 
2017 Agosto 7990 818,06 0,77 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
TABLA 9 Consumos promedio de energía por proceso/área 
Proceso / Área 
Consumo 
energético [TEP] 
Generación de vapor 2,59 
Filtración agua piscina 0,27 
Lavandería 0,12 
Áreas esparcimiento 0,08 
Bombeo de agua 0,07 
Cocina 0,01 
Iluminación, sonido, TV 0,004 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
Con los datos obtenidos de la tabla 9 se graficó el diagrama de Pareto que se 








FIGURA 13 Diagrama de Pareto del uso y consumo de energía 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
En la tabla 10 se resumen los datos mensuales de consumo de energía en 
toneladas equivalentes de petróleo y el número de visitantes durante el último año. 







2016 Septiembre 1080 3,09 
2016 Octubre 1160 3,15 
2016 Noviembre 1100 3,11 
2016 Diciembre 1345 3,88 
2017 Enero 980 2,97 
2017 Febrero 940 2,88 
2017 Marzo 935 2,77 
2017 Abril 1010 2,95 
2017 Mayo 948 2,86 
2017 Junio 1130 3,31 
2017 Julio 1110 3,28 
2017 Agosto 1205 3,55 



















% acumulado TEP 
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Con los datos de la tabla 10 se grafica el diagrama de dispersión, en cual se puede 
apreciar la línea de tendencia del consumo energético respecto al número de 
visitantes. 
FIGURA 14 Diagrama de dispersión de consumo energético  
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
3.1.2 Calculo de la eficiencia del generador de vapor y pérdidas en tubería 
Se realizó la identificación del generador de vapor de la hostería El Surillal y la 
línea de transporte que conducen el vapor desde la caldera hasta las áreas de 
esparcimiento (piscina, baños de cajón, hidromasaje, sauna turco y duchas). En la 
tabla 11 se resumen las características técnicas del generador evaluado. 
TABLA 11 Características técnicas del generador de vapor evaluado 
Característica Descripción 
 Marca  Fabricación Nacional 
 Capacidad  15 BHP 
 Tipo de combustible  Diésel 
 Presión  Control de presión en rango de 50 de 70 PSI 
 Superficie total  7,48 m
2
 
 Forma de calefacción  Acuatubular 
 Número de pasos  Uno 
 Tipo de circulación  Natural 
 Bomba de alimentación  Marca Foras modelo KB310/1 
 Precalentador de aire  No posee 
 Ventilador de aire  Marca Marathon Electric Modelo JPD48S34S369K 
 Quemador  Marca Suntec Modelo A2VA-7116 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
y = 0,0025x + 0,4912 















Se recolectó la información, siguiendo las recomendaciones del código ASME 
PTC 4 – 2008, en las mediciones para la disminución del error. Dichas 
mediciones fueron realizadas a plena carga del generador de vapor, se tomaron 10  
datos con un intervalo de 15 minutos entre sí. En la tabla 12, se muestran los 
parámetros de la humedad relativa, temperatura de bulbo seco del aire y presión 
barométrica, misma que presenta un solo valor puesto que depende de la altura 
geográfica de la locación de trabajo. 
TABLA 12 Medición de los parámetros para el aire 
 
Muestra 
Parámetro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ̅ σ 
Temperatur
a de bulbo 
seco [°C] 








58 54 54 52 51 48 45 47 50 51 51 3,80 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
Para la toma de datos para las pérdidas de radiación y convección en la superficie 
de la caldera, se utilizó la tabla 13. 






 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ̅ σ 
Lado 
norte 
0,71 157 157,2 172 169 171 192 190 170 176 175 172,9 11,5 
Lado 
sur 
0,71 96 105 110 113 97 107 99 111 109 97 104,4 6,55 
Lado 
este 
3,03 34,5 32 25,5 35,4 28 35,1 39 40 33,3 25,4 32,82 5,13 
Lado 
oeste 
3,03 38 31 28 32 34,5 30,3 27,9 40,3 40 27,4 32,94 4,99 
Temperatura 
cerca a la 
superficie 
24,1 24,3 27,1 27,2 27,4 23,7 23,8 23,5 24 27 25,21 1,71 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
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Los parámetros recolectados en el combustible de alimentación se resumen en la 
tabla 14. 
TABLA 14 Medición de los parámetros de combustible 
Muestra 
Parámetro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ̅ σ 
Temperatur
a [°C] 
18 18 18 18 18,5 19 19 19 19 19 18,55 0,49 
Flujo [lb/h] 38,95 38,91 39 38,89 38,9 38,9 38,95 38,92 38,94 38,93 38,93 0,032 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
En la tabla 15 se recopilan los parámetros de agua de alimentación y vapor 
producido y purga continua del generador de vapor. 
En el anexo 2 se presenta el reporte del análisis de gases realizado por la empresa 
IPGM Servicios Ambientales, el cual sirvió para determinar la eficiencia de la 
caldera y evaluar si éste cumple con los parámetros nacionales permisibles en 
cuanto a la emisión de gases y material particulado. 









Muestra Agua Vapor Purga Agua Vapor Vapor 
1 424,1 415,6 8,5 29 145 50 
2 419,6 414 5,6 30 145 50 
3 423 416 7 31 150 55 
4 423,2 413,6 9,6 32 150 55 
5 427,6 417,3 10,3 28 150 60 
6 419,9 414,5 5,4 29 150 60 
7 421 415 6 26 155 65 
8 422,4 413,2 9,2 27 155 65 
9 420,9 412,8 8,1 27 160 70 
10 423,8 414,4 9,4 30 160 70 
 ̅ 422,55 414,64 7,91 28,9 152 60 
σ 2,37 1,37 1,79 1,91 5,37 7,45 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
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En la tabla 16 se resumen los valores calculados de energía entrante, saliente, 
créditos y pérdidas energéticas provenientes de distintas fuentes. 








Entrante proveniente del combustible Qe 765784,46 224429,27 1 
Créditos 










Calor sensible del combustible Qsc 209,354 61,35 13 
Salida 
Energía del vapor saliente Qs 469687,606 137651,85 17 
Pérdidas 
Por gases secos Qgs 234508,187 68727,56 18 
Por agua formada en combustión del H2 QH2 747,514 219,07 23 
Por el agua en el combustible QH2O 8526,747 2498,94 26 
Por la humedad en el aire Qah 25,242 7,39 29 
Por formación de CO QCO 6,951 2,03 30 
Por convección y radiación QRC 19692,702 5771,36 31 
 Eficiencia 
Eficiencia energética de la caldera η 65,618% 35 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
En la tabla 17 se resume los valores calculados de las pérdidas de calor en la línea 
de transporte de vapor. 
TABLA 17 Resumen de los valores obtenidos en las pérdidas de calor en la línea 
de transporte de vapor 
Descripción Símbolo Valor Unidad Ecuación 
Número de Rayleigh RaD 3,16×10
5
 Adimensional 39 
Número de Nusselt NuD 10,581 Adimensional 40 





Calor por convección por unidad de 
longitud 
Qconv 120,715 W/m 42 
Calor por radiación por unidad de 
longitud 
Qrad 2,111 W/m 43 
Calor perdido por convección y radiación Q 7567,376 W 44 
Conversión al sistema inglés Q 25819,675 Btu/hr  
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
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3.2 Análisis de resultados 
Del diagrama de Pareto de la figura 13, se puede observar que el generador de 
vapor consume el 82% de la energía primaria en TEP de la hostería, con un 
consumo mensual promedio en el último año de 725,979 galones que representan 
un gasto económico de 747,75 USD/mes. En cuanto al consumo de energía 
eléctrica, para el mismo periodo de análisis, mensualmente se consumen un 
promedio de 7090,66 kW/h, que ascienden a un costo de 661,55 USD/mes. 
La diferencia en costo de las dos fuentes primarias de energía mencionadas 
asciende al 11,52% respecto al gasto en diésel. Lo que significa que tanto 
energética y económicamente el diésel es el mayor consumidor en la hostería. 
En la figura 14 se muestra el diagrama de dispersión de consumo energético y 
número de visitantes, del cual se estableció la ecuación de la línea de tendencia la 
cual es: 
ECUACIÓN 45 Ecuación de la línea de tendencia del consumo energético 
                  
De esta ecuación se puede conocer la energía no asociada al proceso, cuando x=0, 
para este caso dicha energía corresponde a 0,4912 TEP. Además se puede estimar 
las demandas futuras de energía de acuerdo al número de visitantes que lleguen a 
las instalaciones de la hostería. 
En la figura 15 se presenta el balance de energía de la caldera evaluada, que arrojo 
una eficiencia del 65,6%. Como se mencionó el generador de vapor es de 
fabricación nacional y no existe un estudio formal o un catálogo en el que se 
muestre su eficiencia nominal, para poder comparar con el resultado obtenido. Sin 
embargo, de la experiencia del personal de la empresa Tecni Calderas la eficiencia 
nominal de una caldera de estas características es del 68%, que representa una 
diferencia del 3,5% con respecto a la eficiencia calculada. Se puede observar en la 





FIGURA 15 Balance de energía de la caldera 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
En la figura 16 se muestran las pérdidas obtenidas por distintas fuentes, la de 
mayor valor es la pérdida por gases secos 30,6%. Dichas pérdidas se producen 
debido a la temperatura y volumen de los gases que salen por la chimenea, es 
decir a mayor temperatura de los gases se obtiene menor eficiencia de la caldera. 
Este efecto es producto de dos fenómenos, uno de ellos es que el quemador está 
produciendo más calor que el que se requiere para la carga especificada de la 
caldera, lo que sugiere que el quemador de combustible requiere de 
mantenimiento y debe ser recalibrado. 
La otra causa se debe a que las superficies de calefacción del interior de la caldera 
no están funcionando correctamente, por lo que el calor no se está transfiriendo al 
agua. Esto se produce cuando dichas superficies están con incrustaciones, las 
cuales se acumulan formando capas que actúan como aislante. Se debe realizar 

































FIGURA 16 Pérdidas de energía 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
FIGURA 17 Superficies puntuales de la caldera sin aislamiento térmico 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
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Por convección y radiación las pérdidas representan el 2,57% respecto a la energía 
entrante, lo cual se debe a la presencia de puntos calientes en la superficie de la 
caldera, es decir existen puntos sin revestimiento (ver figura 17), los cuales tienen 
un diámetro de 9 pulgadas. 
En el diseño de la caldera está concebido un agujero de 1 ½ pulgadas de diámetro 
ubicado en el centro de la cara lateral, por donde se emana calor al medio 
ambiente que no es aprovechado (ver figura 18), dicho flujo sale a una velocidad 
de 9,5 m/s a una temperatura de 470º C, que podría ser utilizado para elevar la 
temperatura del aire de ingreso a la caldera para mejorar los valores de los 
créditos de calor. 
FIGURA 18 Punto de emanación de calor no aprovechado al medio ambiente 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
Para evaluar la calidad del agua de alimentación a la caldera se realizó un análisis 
de agua (dureza total y pH), en el cual se encontró que ambos parámetros están 
fuera de los valores permisibles recomendados, por lo cual se estarían 
produciendo incrustaciones en la superficie de calefacción del generador de vapor. 
En el anexo 3 se muestra el análisis mencionado. 
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El valor recomendado de dureza total es menor a 2 ppm y en el análisis se tiene un 
valor de 173,12 ppm. En cuanto al pH se debería trabajar en un rango de 8,5 a 9,5 
y se presenta un valor de 7,1. (Oelker) 
En la figura 19 se muestran los valores de los créditos de calor obtenidos del 
análisis energético realizado a la caldera. Los cuales presentan valores muy bajos, 
lo cual se produce porque los créditos tienen relación directa con la temperatura 
del aire de entrada. En este caso el generador de vapor no cuenta con 
precalentador de aire. 
FIGURA 19 Créditos de energía 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
En cuanto a las pérdidas de energía cedidas por convección y radiación en la línea 
de transporte de vapor, éstas representan el 5,5% de la energía de salida, valor que 
representa el consumo de 1,257 gal/hr perdidos al no contar con aislamiento que 
mitigue éstas pérdidas. 
En la tabla 18 se comparan los resultados obtenidos en la medición de gases y 
material particulado de la caldera, con los valores admisibles de la ordenanza No. 
138, la Resolución N-SA-DGCA-NT002-2016 de la Dirección del Distrito 
























Fuentes Fijas (NT001). Se usó como referencia ésta normativa en vista de que en 
la jurisdicción del cantón Salcedo no hay una ordenanza vigente. 
TABLA 18 Emisión de gases y material particulado 




Monóxido  de carbono  (CO) g / m
3
 81,5 200 Cumple 
Dióxido  de azufre  (SO2) g / m
3
 4 1200 Cumple 
Óxidos de nitrógeno  (NOx) g / m
3
 59,5 500 Cumple 
Partículas  (MP) g / m
3
 0,0 100 Cumple 


















El presente capítulo está orientado en la creación de un plan de mejoras, en base a 
las oportunidades detectadas en el apartado anterior como la disminución de las 
pérdidas de calor en la caldera y línea de transporte de vapor, aprovechamiento 
del calor emanado al medio ambiente, mejoramiento de la calidad del agua de 
abastecimiento para alargar la vida útil del generador de vapor. 
4.1 Título 
Propuesta de diseño de un plan de mejoras en la gestión energética para el 
portador térmico en la Hostería El Surillal para reducir el consumo de 
combustible. 
4.2 Justificación de la propuesta 
Un sistema de gestión energética permite utilizar de manera eficiente la energía 
térmica e incide directamente en la disminución de las pérdidas de calor, en 
optimizar los recursos en la operación de las instalaciones, en alargar la vida útil 
de los equipos, aprovechar el calor de pérdidas en el incremento del potencial 
energético de la caldera. 
4.3 Objetivo de la propuesta 
Diseñar un plan de mejoras en la gestión energética para el portador térmico en la 
Hostería El Surillal para reducir el consumo de combustible. 
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4.4 Estructura de la propuesta 
Para la presente propuesta se aplica como modelo el sistema de gestión energética 
de la norma NTE INEN-ISO 50001:2012. Esta normativa está basada en un ciclo 
de mejora continua para alcanzar niveles óptimos en la gestión de energía. Se 
partió por realizar mediciones y posterior análisis de la condición funcional de la 
caldera y línea de transporte de vapor, mediante los equipos descritos en el acápite 
2.4.1 y procesamiento de datos detallado en la sección 2.4 y 2.5. 
Posteriormente se identificaron las falencias y no conformidades debido a 
pérdidas de calor provenientes de gases secos, por convección y radiación tanto en 
la línea de transporte como en el generador de vapor. Como acción correctiva se 
identificó la limpieza de incrustaciones de la superficie de calefacción del interior 
de la caldera y la recalibración del quemador. En cuanto a la prevención se 
propone el mejoramiento de la calidad del agua de abastecimiento con la finalidad 
de alargar la vida útil de los equipos. En cuanto a las oportunidades de mejora, se 
pretende aprovechar el calor emanado al medio ambiente para incrementar el 
valor de los créditos de energía. 
4.5 Desarrollo del plan de mejoras 
De acuerdo a las recomendaciones de la norma NTE INEN-ISO 50001:2012 para 
que la propuesta contribuya apropiadamente al sistema de gestión energética debe 
cumplir los siguientes pasos: 
- Política energética, esta debe establecer el compromiso de la organización 
para alcanzar una mejora en el desempeño energético. Deberá garantizar el 
correcto uso y consumo de la energía y la eficiencia energética, además de 
impulsar la adquisición de productos, servicios y mejoras energéticamente 
eficientes. 
- Plan de mejoras, estas deben provenir de la medición y análisis de las 
pérdidas de energía realizado en los equipos instalados. 
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- Monitoreo y control, se debe realizar en los equipos un monitoreo 
periódico de los parámetros de funcionamiento para su posterior control y 
análisis. 
4.5.1 Política energética 
La organización busca mejorar continuamente y posiciona como eje principal el 
uso racional de la energía, para lo cual se seguirán evaluando las oportunidades de 
reducción del consumo energético en las instalaciones y equipos. Incentivar las 
investigaciones que estén orientadas a posicionar a la empresa como un referente 
en la gestión energética. 
4.5.2 Plan de mejoras 
Se listan las oportunidades de mejora encontradas en el análisis realizado en el 
capítulo anterior, se muestra la cuantificación de ahorro energético y las 
características de equipos y materiales usados en los cálculos. 
4.5.2.1 Aislamiento de línea de transporte de vapor 
Para el cálculo se utilizan los mismos criterios utilizados en la sección 2.5, en la 
figura 20 se muestra la representación gráfica de la tubería revestida con 
aislamiento térmico, los flujos de calor por conducción, convección y radiación y 
las temperaturas superficiales del ducto y del revestimiento. 
FIGURA 20 Esquema del flujo de calor en tubería con revestimiento 
 
Fuente: (Mera, 2015) 
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El balance de energía viene dado por la siguiente expresión: 
ECUACIÓN 46 Balance de energía para tubería con aislamiento 
 ̇      ̇      ̇    
Donde: 
 ̇    : Flujo de calor por conducción [W] 
 ̇    : Flujo de calor por convección [W] 
 ̇   : Flujo de calor por radicación [W] 
Reemplazando e igualando la expresión se tiene: 
ECUACIÓN 47 Pérdida de calor en tubería con aislamiento y temperatura 
exterior desconocida 





          (       )        (    
    
 ) 
Donde: 
     : Conductividad térmica del aislante [W/m K] 
    : Temperatura de la superficie exterior de la tubería [K] 
    : Temperatura de la superficie exterior del aislamiento [K] 
  : Radio de la tubería [m] 
  : Radio del aislante [m] 
     : Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m
2
 K] 
  : Temperatura ambiental [K] 
ε: Emisividad de la superficie (adimensional) 
σ: Constante de Stefan-Boltzmann 5,67×10-8 [W/m2K4] 
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Se seleccionó como aislante una manta de fibra de vidrio de 1 pulgada de espesor 
recubierta de lámina de aluminio de 1/64 de pulgada de espesor, las propiedades 
se las obtuvo de (Çengel, Transferencia de Calor y Masa, 2007). 
Se sigue un proceso iterativo para el cálculo, se asume un valor para TS,2 con el 
cual se calcula la temperatura de película mediante la Ecuación 38, con la 
Ecuación 39 se conoce el número de Rayleigh, para posteriormente estimar el 
número de Nusselt con la Ecuación 40, misma que está relacionada con la 
Ecuación 41 se puede obtener el coeficiente de transferencia de calor por 
convección. 
Con estos valores se calcula el valor de TS,2 con la Ecuación 46, si TS,2 no es igual 
a la temperatura supuesta en la iteración, se reemplaza TS,2 por otro valor y se 
repite el cálculo hasta que exista la convergencia de la temperatura entre el valor 
supuesto y el calculado. 
Con el valor conocido de TS,2 se obtienen las pérdidas de calor por convección 
mediante la ley de enfriamiento de Newton Ecuación 42, las pérdidas por 
radiación se calculan por la ley de Stefan-Boltzmann Ecuación 43. 
Con el aislante se obtienen perdidas de calor de 2200 W, en comparación a los 
7567,37 W que se pierden al estar la tubería sin aislamiento, se disminuyen las 
pérdidas por este concepto del 29%, Reduciendo el gasto de combustible de 1,257 
a 0,36 gal/hr. 
4.5.2.2 Precalentador de aire 
En la figura 18 se mostró la emanación de calor del centro la cara frontal de la 
caldera hacia el medio ambiente, esta pérdida está cuantificada en la sección 2.4.4 
pérdidas de calor por convección y radiación. 
Se identifica un potencial de direccionar ese calor emanado, hacia el aire de 
ingreso a la caldera con la finalidad de elevar los valores de los créditos de 
energía. Se realiza el análisis de masa y energía de volúmenes de control para 
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conocer la temperatura de la mezcla aire de ingreso (aire frío) con aire emanado 
de la caldera (aire caliente). 
El balance de energía está dado por la ecuación: 
ECUACIÓN 48 Balance de energía en cámara de mezclado 
( ̇   ̇ )    ̇     ̇    
Donde: 
 ̇ : Flujo másico de aire frío [kg/hr]. 
 ̇ : Flujo másico de aire caliente [kg/hr]. 
  : Entalpía del aire frío [kJ/kg]. 
  : Entalpía del aire caliente [kJ/kg]. 
  : Entalpía de la mezcla de aire [kJ/kg]. 
Se obtiene el valor de h3 y mediante la Ecuación 7 se calcula el valor de la 
temperatura de la mezcla de aire frio y caliente. La temperatura calculada es de 
81,35º C, En el anexo 4 se muestra el esquema del precalentador de aire. 
4.5.2.3 Aislamiento de puntos calientes 
En la figura 17 y 18 se muestra puntos calientes que son causantes de valores 
considerables de pérdidas de calor por convección y radiación, para mitigar los 
efectos se propone aislar con mantas de fibra de vidrio (2 pulgadas) recubierta de 
lámina de aluminio, para obtener temperaturas similares a las del resto de la 
caldera. El proceso de cálculo es el mismo modelo descrito en la sección 4.5.2.1, 
Se estima que con el revestimiento se disminuyen estas pérdidas en 5,97%. 
Con las mejoras propuestas se obtiene según el cálculo una eficiencia del 
generador de vapor de 67,67% que representa una mejora del 3% respecto al valor 
inicial calculado. En la figura 21 se muestra el gráfico de consumo de combustible 
por la caldera y por las pérdidas de calor por convección y radiación en tuberías 
74 
 
de transporte de vapor, antes del análisis de mejora y el que se espera ahorrar con 
la presente propuesta. 
FIGURA 21 Combustible consumido por la cadera y por pérdidas en tuberías 
  
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
En la figura 22 se muestra la gráfica de la eficiencia energética obtenida según la 
carga del generador de vapor, con la finalidad de determinar la carga óptima de 
trabajo. Se observa que el mayor rendimiento de la caldera se produce con la 
carga de la caldera al 100%. 
FIGURA 22 Rendimiento de la caldera en función de la carga 
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4.5.2.4 Mejoras en la operación de la caldera 
Se expuso en la sección 3.2, que los valores de dureza del agua de abastecimiento 
del generador de vapor son muy altos, causando pérdidas de energía de calor 
producto de incrustaciones en la superficie de calefacción, por el efecto aislante 
que éstas tienen. La cantidad de calor no aprovechado dependerá del espesor de la 
acumulación de las incrustaciones, esto se verá reflejado en el consumo extra de 
combustible que se requiere para producir vapor en la caldera. En la tabla 19 se 
muestra la relación de éste fenómeno. 
Realizar la limpieza de la superficie de calefacción del generador de vapor y la 
calibración del quemador de combustible, puesto que una vez realizada la 
limpieza se requerirá de menos combustible al ya no contar con las incrustaciones 
que tienen un efecto de aislante al interior de la caldera. Una vez operativa habrá 
que realizar nuevamente el proceso de medición y calcular la eficiencia 
energética. El presupuesto de éstas mejoras se encuentran detalladas en el anexo 
5. 
TABLA 19 Pérdidas de energía debido a incrustaciones 
Espesor de 
incrustación [in] 









Fuente: (Andrade, 2005) 
4.5.3 Monitoreo y control 
4.5.3.1 Recolección de datos 
Una vez realizadas las mejoras es importante controlar que no existan 
desviaciones en la operación del generador de vapor, dicho control viene dado por 
las mediciones rutinarias en los parámetros operacionales básicos como el flujo de 
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combustible, horas utilizadas de la caldera, temperatura y flujo de abastecimiento 
de agua, flujo de puga continua, temperatura y presión del vapor. 
Trimestralmente se recomienda realizar análisis de agua para controlar la dureza y 
el pH para prevenir que no se formen incrustaciones, así como también las 
temperaturas superficiales en la caldera y línea de transporte de vapor para 
monitorear que no existan pérdidas significativas por convección y radiación. 
Semestralmente realizar medición de gases de escape y material particulado para 
tener un control de que no se esté excediendo los límites de emisiones, controlar 
que no existan anomalías en la combustión y pérdidas de calor por gases. 
4.5.3.2 Tratamiento de datos y control 
Estos datos se los llevará en registros de control con la periodicidad recomendada 
y establecidos por el área de mantenimiento de la Hostería El Surillal, con los 
cuales se realizarán gráficas o histogramas de consumo y parámetros en los que se 
pueda detectar con facilidad alguna desviación significativa para aplicar los 
correctivos necesarios. Además, semestralmente se calculará con el modelo 
presentado en la presente investigación la eficiencia energética de la caldera y 
pérdidas en la línea de transporte de vapor. En base a los resultados se trazarán 
nuevos objetivos que contribuyan a la mejora continua y al uso racional y 
eficiente de la energía. 









TABLA 20 Resumen de actividades de medición y control 
Actividad Parámetro Unidad Periodo 
Medición 
Consumo de combustible gal/hr Diario 
Ciclo de uso de la caldera hr/día Diario 
Temperatura de agua de abastecimiento ºC Diario 
Flujo de agua de abastecimiento m
3
/hr Diario 
Flujo de purga continua m
3
/hr Diario 
Temperatura de vapor ºC Diario 
Presión de vapor PSI Diario 
Análisis de dureza de agua ppm Trimestral 
Análisis de pH del agua 
 
Trimestral 
Temperatura superficial de la caldera y línea de 
transporte de vapor 
ºC Trimestral 
Análisis de gases de escape % Semestral 
Análisis de material particulado ppm Semestral 
Control 
Cálculo de eficiencia energética % Semestral 
Acciones correctivas, no conformidades 
 
Semestral 
Planteamiento de oportunidades de mejora 
 
Semestral 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
4.6 Evaluación económica de la propuesta 
Para evaluar si la propuesta de mejora planteada es económicamente rentable se lo 
realiza mediante el cálculo del período de recuperación de la inversión (PRI), el 
valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
Para éste análisis económico se consideró el ahorro en combustible que se 
esperaría obtener con las mejoras propuestas. Se detalla en la tabla 21 el 








TABLA 21 Presupuesto de equipos y servicios 
Cantidad Elementos Valor/Unit, Valor/Total 
1 
LIMPIEZA DE INCRUSTACIONES EN 
SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN DE 
CALDERA DE 15 BHP 
1050,00     1050,00  
2 
AISLAMIENTO TERMICO BRIDA 
DIAMETRO 9 in, FIBRA e= 2in, Y 
CUBIERTA DE ALUMINIO e= 1/64 in,  
35,00     70,00  
1 
ABLANDADOR DE AGUA MARCA 
SHANDONG HUAYUAN BOILER  2m
3
/hr, 
1890,00     1890,00 
61,61 
AISLAMIENTO TERMICO DIAMETRO 1 1/2 
in, FIBRA e= 1 in, Y CUBIERTA DE 
ALUMINIO e= 1/64 in,  
14,50 893,35 
1 
DUCTO DE TRANSPORTE DE AIRE 
CALIENTE DIAMETRO 1 ½ ASTM A105 Gr 
B LONG, 3,7 INCLUYE AISLAMIENTO 
TERMICO, 
203,65 203,65 
  SUBTOTAL 4007,00 
  IVA 12 % 480,84 
  TOTAL 4487,84 
 
Fuente: Héctor Villacís Salazar 
4.6.1 Periodo de recuperación de la inversión PRI 
El periodo de recuperación se usa para medir el plazo de tiempo que se requiere 
para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 
inversión inicial, se calcula por la siguiente relación. (Vaquiro, 2013) 
ECUACIÓN 49 Periodo de recuperación PRI 
    
                 
                  
 
Se realizó el cálculo de los ingresos esperados con la eficiencia a obtener con las 
mejoras propuestas y se consideró un gasto adicional de combustible debido a las 
incrustaciones en la zona de calefacción producida por la alta dureza del agua de 




4.6.2 Valor actual neto VAN 
El VAN permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 
caja, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al 
momento actual (mediante una tasa) todos los futuros flujos de caja del proyecto. 
A este valor se le resta la inversión inicial, como se muestra en la ecuación 
siguiente: (Puga, s.f.) 
ECUACIÓN 50 Valor actual neto VAN 
       ∑
  
(   ) 
   
   
 
Donde: 
I: Inversión propuesta en mejoras 
FC: Flujo de caja 
d: Tasa de descuento 
i: Número de periodos del análisis 
Se usó para el cálculo una tasa de descuento del 10%, con un periodo de análisis 
de 5 años con lo cual se obtuvo un valor del VAN de 258,94, siendo el valor 
positivo lo que indica que el proyecto es factible. 
4.6.3 Tasa interna de retorno TIR  
Se denomina tasa interna de retorno a la tasa de descuento que hace que el valor 
actual neto de una inversión sea igual a cero, se calcula por la siguiente expresión. 
(Puga, s.f.) 
ECUACIÓN 51 Tasa interna de retorno TIR 
  ∑     
 
(   ) 
   




Con las mismas consideraciones usadas en el acápite anterior el valor de TIR es 
del 12%, lo cual es mayor a la tasa de descuento, lo que muestra que el proyecto 
es factible. 
CONCLUSIONES 
- Se determinó por medio de las mediciones realizadas y el proceso de 
cálculo descrito por el código ASME PTC 4 2008, la eficiencia del 
generador de vapor del 65,61% y las pérdidas de calor en la línea de 
transporte son de 25819,67 Btu/hr que corresponden a que por este 
concepto se pierdan 1,257 gal/hr de combustible. 
- Con la evaluación se determinaron las pérdidas de energía térmica que 
ascienden a 263507,34 Btu/hr, de los cuales 234508,18 Btu/hr 
corresponden a pérdidas por gases secos, que se deben al alto contenido de 
dureza del agua que forman incrustaciones en la zona de calefacción. El 
segundo consumidor energético en pérdidas son las relacionadas a la 
convección y radiación con un valor de 19692,7 Btu/hr que se producen en 
zonas donde no existe aislante térmico en el cuerpo de la caldera. 
- Se propuso un plan de mejoras basado en los lineamientos en la gestión 
energética de la norma NTE INEN-ISO 50001:2012, con el cual se alcanza 
una eficiencia del 67,67% que representa una mejora del 3% respecto al 
valor inicial calculado. Disminuyendo las pérdidas de energía del 
generador de vapor en un 5,97% y en un 29% en la línea de transporte de 
vapor reduciendo el gasto de combustible de 1,257 a 0,36 gal/hr. 
- En la evaluación económica de la propuesta, se obtuvo un periodo de 
recuperación de la inversión considerable de 3,4 años, debido a que para 
mitigar las pérdidas de calor ocasionadas por las incrustaciones en la zona 
de calefacción es preciso realizar una limpieza, complementariamente para 
evitar este fenómeno a futuro es necesario se instale un ablandador que 
disminuya la dureza del agua de abastecimiento de la caldera. Estas dos 
81 
 
acciones son las de mayor valor económico que aportarían una 
disminución en el consumo de combustible en un 9,3% adicionalmente se 
espera que dupliquen la vida útil del generador de vapor. 
RECOMENDACIONES 
- Para mejorar la apreciación de las mediciones se recomienda la instalación 
de un horómetro para cuantificar la horas de uso de la caldera y un 
caudalímetro para medir el gasto de combustible, que son dos de los 
parámetros que se deben registrar a diario según el plan de mejoramiento 
energético propuesto. 
- Por el tiempo de uso de la línea de transporte de vapor y al estar expuesta 
al medio ambiente se notó que presenta indicios de corrosión, por lo que 
para evitar accidentes se recomienda realizar una medición de espesores 
mediante ultrasonido en las paredes de la tubería en los puntos con mayor 
afectación. 
- Se recomienda planificar una limpieza en las superficies internas de los 
intercambiadores de calor debido a que por ellos pasan como fluido frío el 
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ANEXO 6 – VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
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